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Abstrak 
Telah dirancang alat eksperimen sistem monitoring 
temperatur pada mini plant sistem blending bioetanol dan 
premium untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap waktu pada 
saat blending. Menggunakan sensor termokopel baut tipe K 
sebagai alat ukur temperatur dan AD595 sebagai rangkaian 
pengkondisian sinyal. Cara kerja sistem alat eksperimen ini yaitu 
memonitoring suhu pada saat di blending, menggunakan PC 
sebagai visualisasi data, microsoft visual basic dan LCD 16x2 
sebagai display data.  Sebelum sensor digunakan dilakukan 
kalibrasi untuk mengetahui performansi dari sensor. Kalibrasi 
sensor termokopel menggunakan Alat ukur Thermometer Digital 
yang sudah terkalibrasi, dari hasil kalibrasi didapatkan nilai 
ketidakpastian pengukuran temperatur dengan hasil Ua1 = 0,4983, 
Ua2 = 0.1162, Ub1 = 0.00025, Ub2 = -0,184 Uc = 0,280162. Nilai 
karakteristik statik dari sensor termokopel baut tipe K diantaranya 
Range sebesar 10 oC – 25oC, Span sebesar 15oC, Resolusi sebesar 
0,01, Sensitifivitas (K) sebesar 1,0193oC (Dari data pengujian), 
Histerisis sebesar 0,13 %, Akurasi sebesar 99,10% dan Kesalahan 
(error) sebesar 0,90%. Dari blending bioetanol dan premium 
dengan perbandingan bioetanol 15% dan premium 95% 
didapatkan tingkat homogenitas dari campuran tersebut. 
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Abstract 
 It has been designed experimental device temperature 
monitoring system on the mini plant blending of bioethanol and 
premium system to determine the effect of temperature on time 
when blending. Using a K-type thermocouple sensor bolt as a 
measurement of temperature and AD595 as a signal conditioning 
circuit. The system works this experimental device that is 
monitoring temperature at the time in the blending , use the PC as 
data visualization , microsoft visual basic and 16x2 LCD as the 
display of data. Before the calibration sensor is used to determine 
the performance of the sensor. Thermocouple sensor calibration 
using Thermometer Digital measuring instrument that has been 
calibrated , the calibration results obtained from the value of the 
uncertainty of temperature measurement results Ua1 = 0,4983, 
Ua2 = 0.1162, Ub1 = 0.00025, Ub2 = -0,184 Uc = 0,280162.  
Values of the static characteristics of type K thermocouple sensor 
bolt including Range 10 oC – 25oC, Span 15oC, Resolution 
sebesar 0,01, Sensitifivitas (K) 1,0193oC (From the test data ), 
hysteresis 0,13 %, Accuracy  99,10% and Errors ( error) 0,90%. 
From the blending of bioethanol and premium with a ratio of 15 
% bioethanol and 95 % earned premium level of homogeneity of 
the mixture. 
 
Keywords : monitoring of temperature , blending systems , 
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1.1 Latar Belakang 
Bahan bakar minyak memiliki peran yang penting dalam 
kehidupan manusia. Penggunaan BBM yang meningkat 
diakibatkan oleh kemajuan ekonomi saat ini. Adapun kebijakan 
pemerintah untuk mengendalikan BBM bersubsidi dan membatasi 
konsumsi BBM. Tetapi perlu waktu karena pembatasan itu 
sebaiknya dilakukan secara alami. Pembatasan BBM secara alami 
akan terjadi jika telah tersedia energi lainnya yang lebih murah 
untuk rakyat di luar BBM. Pemerintah telah memiliki Perpres 
No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk 
mewujudkan ketahanan energi nasional. Dimana salah satu 
sasarannya ialah mewujudkan bauran energi primer dalam 
peningkatan penggunaan bahan bakar nabati, khususnya bioetanol 
untuk mencampur premium yang akan digalakkan sampai tahun 
2025. Dalam rencana bauran energi itu ditetapkan peningkatan 
penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan 
non diesel sampai mencapai 15 % etanol dalam campuran. 
Sedangkan pada tahun ini kadar bioetanol yang digunakan masih 
sebesar 2 %. 
Hal inilah yang mendasari perancangan mini plant sistem 
blending dimana nantinya akan didapatkan suatu produk dari 
hasil pengaruh pencampuran bioetanol sebesar 15 % dengan 
premium yang bertujuan untuk mengetahui tingkat homogenitas 
pada kedua jenis campuran tersebut. Bioetanol adalah sebuah 
bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan, 
dimana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 
hingga 18 %. Sedangkan premium adalah bahan bakar kendaraan 
bermotor yang berwarna kuning yang jernih. Dalam hal ini proses 
blending tentu membutuhkan sistem monitoring temperatur untuk 
mengetahui suhu pada saat di blending. Oleh karena itu, pada 
tugas akhir ini akan membahas mengenai bagaimana merancang 
dan menerapkan sistem monitoring temperatur pada mini plant 
sistem blending bioetanol dan premium dengan menggunakan 
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sensor suhu yaitu termokopel yang digunakan untuk mendeteksi 
atau mengukur temperatur pada sistem blending bioetanol dan 
premium karena responnya yang cepat terhadap perubahaan suhu 
dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas, serta sensor 
termokopel ini juga tahan terhadap getaran. 
 
1.2 Permasalahan 
Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah 
bagaimana merancang dan membangun sistem monitoring 




Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah untuk membuat 
sistem monitoring temperatur pada mini plant sistem blending 
bioetanol dan premium yang terintegrasi dari sensor termokopel 
berbasis mikrokontroler Arduino Uno. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Pengerjaan tugas akhir ini memerlukan beberapa batasan 
masalah untuk lebih memfokuskan penyelesaian permasalahan, 
batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sensor temperatur yang digunakan adalah sensor 
termokopel baut tipe K 
2. Mikrokontroller yang digunakan pada monitoring 
termperatur ini berupa Arduino Uno 
3. Display pada monitoring ini berupa Liquid Crystal 
Display (LCD) dan Visual Basic  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang didapatkan pada penyelesaian tugas akhir ini 
adalah  sebagai sistem monitoring temperatur sistem blending 
bioetanol dan premium berbasis mikrokontroler Arduino Uno 
menggunakan sistem komunikasi data Visual Studio 2013 dan 
data disimpan secara otomatis pada Microsoft Excel. Produk dari 
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2.1 Sistem Blending 
Proses blending adalah penambahan dan pencampuran bahan-
bahan aditif kedalam fraksi minyak bumi dalam rangka untuk 
meningkatkan kualitas produk. Bensin yang memiliki berbagai 
persyaratan kualitas merupakan contoh hasil minyak bumi yang 
paling banyak digunakan di berbagai negara dengan berbagai 
variasi cuaca. Untuk memenuhi kualitas bensin yang baik, terdapat 
sekitar 22 bahan pencampur yang dapat ditambahkan pada proses 
pengolahannya. Salah satu bahan yang dapat dicampur atau di 
blending adalah bioetanol dan premium.[1] 
 
2.2 Teori Temperatur 
Temperatur merupakan salah satu besaran dasar yang diakui 
oleh Sistem Pengukuran Internasional. Temperatur adalah kondisi 
penting dari suatu substrat. Temperatur adalah ukuran 
perbandingan dari panas tersebut. Pada aplikasi pendeteksian atau 
pengukuran tertentu pemilihan jenis sensor suhu perlu diperhatikan 
sehubungan dengan pemilihan jenis sensor suhu adalah level suhu 
maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur. [2] 
  
2.3 Bioetanol 
Bioetanol merupakan bahan bakar dari tumbuhan yang 
memiliki sifat menyerupai minyak premium. Bioethanol adalah 
ethanol yang diproduksi dari tumbuhan dan dari fermentasi 
glukosa (gula) yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Proses 
distilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume, 
untuk digunakan sebagai bahan bakar (biofuel) perlu lebih 
dimurnikan lagi hingga mencapai 99 % yang lazim disebut fuel 
grade etanol. Bioetanol tidak saja menjadi alternatif yang sangat 
menarik untuk substitusi bensin, namun mampu juga menurunkan 
emisi CO2. Dalam hal prestasi mobil, bioethanol dan gasohol 
(kombinasi bioetanol dan bensin) tidak kalah dengan bensin. Pada 





lingkungan karena zat yang sama akan diperlukan untuk 
pertumbuhan tanaman sebagai bahan baku bioetanol. Bioetanol 
bisa didapat dari tanaman seperti tebu, jagung, gandum, singkong, 
padi, lobak, gandum hitam.[1] 
 
2.4 Premium 
Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna 
kekuningan yang jernih. Premium merupakan BBM dengan oktan 
atau Research Octane Number (RON) terendah di antara BBM 
untuk kendaraan bermotor lainnya, yakni hanya 88. Pada 
umumnya, Premium digunakan untuk bahan bakar kendaraan 
bermotor bermesin bensin, seperti: mobil, sepeda motor, motor 
tempel, dan lain-lain. Premium menggunakan tambahan pewarna 
dye, mempunyai Nilai Oktan 88 dan menghasilkan NOx dan Cox 
dalam jumlah banyak. 
 
2.5 Termokopel 
Termokopel merupakan salah satu jenis sensor suhu yang 
paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian 
ataupun peralatan listrik dan Elektronika yang berkaitan dengan 
Suhu (Temperatur). Beberapa kelebihan Termokopel yang 
membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat 
terhadap perubahaan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya 
yang luas yaitu berkisar diantara -200˚C hingga 2000˚C. Selain 
respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, Termokopel juga 
tahan terhadap goncangan/getaran dan mudah digunakan. 
Prinsip kerja Termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada 
dasarnya Termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam 
konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya.  Satu 
jenis logam konduktor yang terdapat pada Termokopel akan 
berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan (tetap) sedangkan 






Gambar 2.1 Prinsip Kerja Termokopel 
 
Berdasarkan Gambar 2.1, ketika kedua persimpangan atau 
Junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau 
tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 
“NOL” atau V1 = V2. Akan tetapi, ketika persimpangan yang 
terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau 
dihubungkan ke obyek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan 
suhu diantara dua persimpangan tersebut yang kemudian 
menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan 
suhu panas yang diterimanya atau V1 – V2. Tegangan Listrik yang 
ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 µV – 70µV pada tiap 
derajat Celcius. [8] 
Termokopel tersedia dalam berbagai ragam rentang suhu dan 
jenis bahan. Pada dasarnya, gabungan jenis-jenis logam konduktor 










Komponen utama dari thermocouple adalah dua jenis logam 
konduktor listrik yang berbeda yang dirangkai sedemikian rupa 
sehingga pada saat salah satu logam terkena sumber panas, 
sedangkan logam yang lain dijaga di temperatur yang tetap, maka 
rangkaian tersebut akan menghasilkan tegangan listrik tertentu 
yang nilainya sebanding dengan temperatur sumber panas. 
Penentuan kombinasi logam konduktor yang digunakan 
pada thermocouple mempengaruhi besar energi listrik yang akan 
dibangkitkan. Penentuan nilai tegangan listrik dari beberapa 
kombinasi konduktor dapat digambarkan pada grafik di bawah ini, 
data tersebut didapatkan dari pengujian laboratorium. Karakteristik 
yang berbeda-beda dari setiap kombinasi logam konduktor ini akan 
bermanfaat bagi kita dalam menentukan thermocouple yang tepat 
untuk digunakan pada berbagai rentan temperatur dan media yang 
berbeda-beda. 
Komponen konduktor thermocouple dapat dirangkai secara 
seri maupun paralel sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika 
dirangkai secara seri, maka nilai tegangan total adalah jumlah dari 
keseluruhan tegangan yang dibangkitkan oleh masing-masing 
pasangan konduktor. Sedangkan jika disusun secara paralel, dan 
dengan syarat tiap-tiap pasangan konduktor memiliki nilai tahanan 
yang sama, maka besar tegangan total yang dibangkitkan adalah 
nilai rata-rata dari tegangan yang dibangkitkan oleh masing-
masing konduktor. Kemampuan thermocouple untuk dirangkai 
secara seri maupun paralel ini bermanfaat pada saat dibutuhkannya 
pengukuran temperatur dengan rentan yang kecil serta ketelitian 
yang tinggi. 
 
2.6 Arduino Uno 
Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis 
ATMega328. Arduino Uno memiliki 14 pin input dan output 
digital dengan sebanyak enam pin input tersebut dapat digunakan 
sebagai output Pulse Widht Modulation (PWM) dan 6 pin input 
analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP 
header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar 
dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino 
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Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB dan AC 
adaptor sebagai suplai atau baterai untuk menjalankannya 
(Guntoro, 2013). 
 
Gambar 2.3 Bentuk fisik Arduino Uno  
2.7 Microsoft Visual Studio 2013 
Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat 
lunak lengkap (suite) yang dapat digunakan untuk melakukan 
pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, 
ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi console, 
aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. 
Microsoft Visual Studio dapat digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi dalam native code (dalam bentuk bahasa 
mesin yang berjalan di atas Windows) ataupun managed 
code (dalam bentuk Microsoft Intermediate Language di atas .NET 
Framework). Selain itu, Visual Studio juga dapat digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi Silverlight, aplikasi Windows Mobile 






Gambar 2.4 Software Visual Basic 2013 
 
2.8 Microsoft Excel 
Microsoft Excel adalah aplikasi untuk mengolah data secara 
otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian 
fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan 
menajemen data. Pemakaian rumus dapat berupa penambahan, 
pengurangan, perkalian dan lain sebagainya. Sedangkan 
pemakaian fungsi-fungsi dapat berupa pemakaian rumus yang 
bertujuan untuk menghitung dalam bentuk rumus matematika 
maupun non matematika 
Salah satu fungsi dan kegunaan MS Excel adalah dapat 
digunakan untuk data base. Di dalam MS Excel, Data Base adalah 
suatu range yang terdiri dari cell-cell yang minimal memiliki satu 
kolom dan harus lebih dari dua baris. Beberapa istilah yang harus 
diketahui pada Data Base. Berikut ini adalah beberapa istilah di 
dalam membuat sebuah data base dengan MS Excel : 
1. Field 
Field dalam data base Excel dapat kita katakan sebagai 
kolom. 
2. Judul Field 




Isi dari kolom Excel, atau jika kita blok beberapa cell dan 
menjadi cell range maka itu lah yang dinamakan 
 
 
Gambar 2.5 Software Microsoft Excel  
2.9 Pengkondisi Sinyal Termokopel 
Rangkaian pengkondisi sinyal  berfungsi untuk mengolah 
sinyal dari transduser termokopel berupa tegangan yang cukup 
kecil menjadi tegangan yang lebih besar, sehingga output dari 
rangkaian ini dapat dibaca oleh untai Analog Digital 
Converter (ADC). Pada Tugas Akhir Sistem Blending Bioetanol 
dan Premium menggunakan rangkaian penguat dengan dua IC[9], 
yaitu: 
1. AD595 
AD595 adalah amplifier-compensator linier yang terdapat 
pada suatu chip monolitas yang menghasilkan keluaran 
10mV/C secara langsung dari termokopel.  Berikut adalah 
bentuk fisik dari IC AD595: 
 
 







LM358 adalah IC penguat operasional ganda (dual 
operational amplifiers / Op-Amps). Berikut merupakan 
bentuk fisik dari LM358: 
 
 
Gambar 2.7 Bentuk fisik LM358 
 
2.10 Liquid Cristal Display (LCD) 
Liquid Cristal Display (LCD) adalah salah satu jenis display 
elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja 
dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya 
yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan 
cahaya dari back-lit. 
 
Gambar 2.8 Bentuk fisik LCD 16x2 
 
2.11 Teori Kalibrasi 
Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran 
konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan 
cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur 
(traceable) ke standar nasional maupun internasionaluntuk satuan 
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ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan 
tersertifikasi. [6] Tujuan kalibrasi yaitu: 
1. Mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran 
dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke standar yang lebih 
tinggi/teliti (standar primer nasional dan / internasional), 
melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus. 
2. Menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai 
konvensional penunjukan suatu instrument ukur. 
3. Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar 
Nasional maupun Internasional. 
Manfaat kalibrasi adalah sebagai berikut: 
1. Menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap 
sesuai dengan spesefikasinya 
2. Untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di 
berbagai industri pada peralatan laboratorium dan 
produksi yang dimiliki. 
3. Bisa mengetahui perbedaan (penyimpangan) antara harga 
























PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 
Tahapan-tahapan perancangan alat dalam tugas akhir ini 
digambarkan dalam Flowchart pada Gambar 3.1 
 





3.1 Studi Literatur 
Dalam pembuatan alat eksperimen blending bioetanol dan 
premium, diawali dengan melakukan studi literatur mengenai 
perancangan alat eksperimen dan teori tentang temperatur liquid 
pada tangki yang tertutup, agar didapatkan pemahaman terhadap 
materi yang menunjang tugas akhir. Sumber literatur didapatkan 
dari buku-buku pendukung, website, dan jurnal ilmiah sebagai 
media informasi penunjang tugas akhir.  
3.2 Perancangan Sistem dan Pembuatan Alat Eksperimen 
Perancangan sistem dan pembuatan alat eksperimen blending  
bioetanol dan premium terdiri dari pembuatan hardware, 
pembuatan software, serta pembuatan mekanik alat eksperimen 
blending bioetanol dan premium. Hardware dan software yang 
telah dibuat kemudian diintegrasikan melalui mikrokontroller 
Arduino Uno. Selanjutnya diintegrasikan dengan  mekanik alat 
eksperimen blending bioetanol dan premium agar dapat bekerja. 
3.2.1  Pembuatan Hardware 
Pada pembuatan hardware dimulai dari mengintegrasikan 
sensor termokopel dan rangkaian penguat sinyal ke Arduiono 
Uno yang berfungsi sebagai kontroler. Kemudian output 
pembacaan termokopel ditampilkan pada display LCD dimana 
rangkaian LCD terhubung dengan Arduino Uno. Rangkaian 
penguat sinyal berfungsi untuk mengolah sinyal dari transduser 
termokopel berupa tegangan yang cukup kecil menjadi  tegangan 
yang lebih besar, sehingga output dan rangkaian ini dapat dibaca 








Gambar 3.2 Rangkaian sensor termokopel 
 
Gambar 3.3 Rangkaian AD595 
 
Gambar 3.4 Bentuk Fisik Rangkaian AD595 
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3.2.2 Pembuatan Software 
Setelah melakukan perancangan dan pembuatan pada 
bagian perangkat keras, maka perlu dilakukan perancangan 
perangkat lunak yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 
merupakan perancangan pernagkat lunak dari program kontroler 
agar pembacaan sensor dapat melakukan pembacaan atau sensing. 
Perancangan program ini dilakukan pada software Arduino 
seperti pada gambar 3.5 di bawah ini. Software ini digunakan 
untuk memprogram mikrokontroler yang berfungsi untuk 
memproses data dari sensor-sensor. Dalam melakukan 
pemrograman arduino diperlukan penginisialisasian dari variabel-
variabel yang akan digunakan. 
 
 
Gambar 3.5 Software  Arduino Uno 
 
Setelah menyelesaikan program pada mikrokontroler 






sebagai media interface data-data yang didapatkan. Dalam 
perancangan perangkat lunak ini digunakan software Visual Basic 
2013 untuk melakukan perancangan software VB dilakukan dua 
tahap, yakni perancangan tampilan yang akan menunjukkan nilai-
nilai variabel dan selanjutnya melakukan pemrograman agar  VB 
dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler, sehingga  nilai yang 
diproses oleh mikrokontroler dapat ditampilkan pada VB. Selain 
itu juga dilakukan penyimpanan data-data di database melalui VB 
selama dilakukan running untuk dapat dipantau temperatur saat 
blending  bioetanol dan premium setiap 30 detik selama 5 menit, 
10 menit dan 15 menit.   
 
 
Gambar 3.6 Tampilan Software Visual Basic .Net 
 
Pada tugas akhir ini proses penyimpanan data pada 
database Microsoft Excel menggunakan Access Database Engine 
yang telah diaktifkan terlebih dahulu. Data dari visual basic akan 
tersimpan otomatis pada Microsoft Excel. Berikut ini merupakan 




Gambar 3.7 Tampilan Software Microsoft Excel 
3.2.3 Perancangan Mekanik 
  Perancangan mekanik meliputi pembuatan sistem blending 
bioetanol dan premium serta pemasangan termokopel pada tangki 
blending. 
 











Pengintegrasian dilakukan agar antara hardware, software 
dan rancang bangun mekanik plant dapat menjadi satu kesatuan 
ketika alat difungsikan. Langkah awal yaitu dengan 
mengintegrasikan hardware yang berupa sensor Termokopel, 
rangkaian LCD dan juga arduino uno dengan mekanik yaitu 
berupa tangki untuk blending. Setelah itu, arduino akan 
dihubungkan dengan software visual basic 2013 untuk tampilan 
yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna. 
 
3.4 Pengujian Alat dan Sistem Monitoring 
Pengujian dilakukan dengan memeriksa nilai keluaran pada 
serial monitor melalui software  Arduino. Apabila terjadi 
kesalahan pembacaan atau data tidak muncul, maka dilakukan 
troubleshoot dengan melakukan pengecekan wiring dan listing 
program. Setelah melakukan pengujian dan troubleshoot pada 
program mikrokontroler, selanjutnya melakukan koneksi serial 
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antara mikrokontroler dengan Visual Basic .Net sebagai media 
interface akuisisi data. Pengujian koneksi serial ini untuk 
mengetahui apakah VB telah menampilkan informasi yang 
diinginkan terhadap sistem blending bioetanol dan premium. 
Pada sistem monitoring temperatur blending bioetanol dan 
premium diuji coba dengan cara mengisi tangki pertama premium 
dan tangki kedua bioetanol kemudian tangki ketiga yaitu 
campuran bioetanol dan premium dengan perbandingan bioetanol 
15% dan premium 85%. Percobaan ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan suhu yang terjadi ketika blending 
selama 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Apabila semua sistem 
monitoring serta rangkaian mekanik dapat bekerja dengan baik, 
maka selanjutnya dilakukan pengambilan data monitoring 
temperatur. 
3.5 Pengambilan Data Temperatur 
Pada bagian ini dilakukan kalibrasi sebelum monitoring 
temperatur, setelah sensor terkalibrasi baru dilakukan 
pengambilan data monitoring temperatur pada saat blending 
untuk memperoleh data dari sensor yang telah terintegrasi.. 
 
3.6 Analisis Data dan Pembahasan 
Setelah selesai pengambilan data dilakukan analisis data 
dengan mengolah data untuk mengetahui karakteristik dari sensor 
serta perbandingan suhu terhadap waktu dan pembahasannya 
 
3.7 Penulisan Laporan 
Setelah semua hasil yang diinginkan tercapai kemudian 
semua hasil mulai dari studi literatur sampai dengan analisa data 






ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 Pada bab ini dilakukan analisa dan pembahasan dari 
pengujian data. Analisa dan pembahasan dilakukan berdasarkan 
data yang diperoleh pada sistem monitoring temperatur sistem 
blending bioetanol dan premium. Data-data tersebut menunjukkan 
temperatur dari campuran bioetanol dan premium saat di 
blending. 
  
4.1. Uji Komponen Sistem  
 Untuk mengetahui dan menganalisa sensor yang digunakan 
dan rangkaian yang telah dibuat agar dapat berfungsi dengan baik 
diperlukan adanya pengujian terhadap rangkaian yang telah 
dibuat.  Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap 
masing-masing komponen pendukung sistem monitoring 
temperatur 
4.1.1 Sensor Termokopel Baut Tipe K 
  Pada perancangan sensor termokopel baut tipe k ini 
hendaknya sesuai dengan diagram blok pengukuran. Dimulai dari 
input sensor yang berupa tegangan (V) yang selanjutnya diolah 








Gambar 4.1 Diagram Blok Sistem Monitoring 
  
 Untuk konfigurasi kaki AD595 dengan Arduino UNO 
yang digunakan adalah pin ground sebagai ground, pin vcc 
sebagai vcc, dan pin tengah sebagai output. Untuk lebih jelasnya 












Tabel 4.1 Konfigurasi AD595 dengan Arduino 
Konfigurasi AD595 dengan Arduino 





4.1.2 Konversi ADC pada sensor termokopel baut tipe K 
  Sensor termokopel baut tipe K merupakan tipe sensor 
analog. Sensor tersebut terlebih dahulu dikonversi dengan ADC 
agar dapat terbaca pada display. Output sensor termokopel masih 
sangat kecil yaitu dalam µV. Agar dapat terbaca maka perlu 
dikuatkan menggunakan rangkaian AD595. AD595 merupakan 
rangkaian yang berfungsi sebagai penguat sekaligus rangkaian 
ADC, output yang dikeluarkan berupa data voltase (V). 
Spesifikasi dari sensor termokopel baut tipe K yaitu 0-400oC. 
 Sumber tegangan yang digunakan pada pengujian sensor 
ialah dari arduino uno sebesar 5V dan ADC 10 bit dari AD595. 
Output sensor berupa tegangan (V), kemudian dikonversi pada 
arduino agar keluarannya menjadi celcius (oC), berikut rumus 








Vout = 10 mV/1ºC 
Setiap suhu 1 ºC akan menunjukan tegangan 10 mV 
Artinya, jika terbaca tegangan Vout = 500 mV, maka 




4.1.3 Uji Sensor 
  Pengujian alat ukur ini dilakukan dengan membandingkan 
alat ukur standard (sebagai kalibrator) dan alat ukur suhu yang 
digunakan. Alat ukur standard  yang digunakan adalah 
Termometer yang sudah terkalibrasi. Dalam hal ini kedua alat 
ukur tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mengukur 
alat suhu. Berikut merupakan data uji sensor yang dikalibrasi: 
 





Pembacaan Alat Rata-Rata 
Pemb.Alat 
(x) 1 2 3 4 5 
1 10 10.26 10.26 10.75 10.75 10.26 10.456 
2 15 15.15 15.64 15.66 15.15 15.64 15.448 
3 20 20.04 20.04 20.53 20.51 20.53 20.33 
4 25 25.55 25.53 25.63 25.63 25.53 25.574 
 
Tabel 4.3  Data perhitungan hasil uji sensor 






-0.456 100 -4.56 -0.4166 -0.0394 0.00155236 
-0.448 225 -6.72 -0.4402 -0.0078 0.00006084 
-0.33 400 -6.6 -0.4638 0.1338 0.01790244 
-0.574 625 -14.35 -0.4874 -0.0866 0.00749956 
 
Keterangan  
1. yi : Koreksi  
2. ti  : Pembacaan standard ke-i 
3. k  : Didapat dari tabel student, dengan cl :95%, Veff:4,27 
 
Perhitungan diatas menggunakan termometer standar yang 




 Pengujian alat ukur ini bertujuan untuk mengetahui besar 
ketidakpastian alat ukur yang dibuat, sehingga dengan 
mengetahui hal tersebut bisa pula diketahui nilai ketidakpastian 
pengukuran (UA1). Akan tetapi, sebelum menghitung nilai 
ketidakpastian dari alat ukur tersebut, maka perlu dketahui 
terlebih dahulu standard deviasi (𝛿) dari pengukuran tersebut. 
Adapun untuk menghitung standard deviasi (𝛿) sebagai berikut : 
 







           =   0,0997 
 
 Dimana : 
 X :Data Uji 
 X : Nilai rata-rata data uji 
 n : Jumlah Pengukuran 
 
 Dari persamaan tersebut diketahui bahwa nilai dari 
standard deviasi koreksi sebesar 1,0829. Sehingga untuk 
menghitung nilai ketidakpastian pendekatan regresi (UA2) dengan 










      = 4 (-32,23) – (-1,808) (70) 
         4 (1350) – (4900) 
 
      = -0,00472 
 
C. a  =   y – bx 
        =  -0,452 – (-0,00472) (17.5) 
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        =  -0.3694 
 
D. Sum Square Residual (SSR) 
      SSR = ∑(𝑦𝑖 − 𝑌𝑟𝑒𝑔)
2 
            = 0,0270 
 
E. Ua1 






















G. Ketidakpastian Tipe B 
Ub1 






















H. Nilai ketidakpastian kombinasi Uc : 
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BBAAI UUUU   
=  √0,04983 + 0,1162 + 0,00025 + (−0,184) 
 = 0.280162 
 
I. Veff (Derajat Kebebaan Efektif) 
























J. k, Faktor Cakupan 
Veff = 48,14 
 k = 2,011232 (dari tabel T-Student) 
 
K. Uexp, Ketidakpastian Diperluas 
Uexp = k x Uc 
Uexp = 2,011232 x 0,280162 
Uexp = 0,563472 
 
4.2 Karakteristik Statik Sensor Termokopel Baut Tipe K 
 Karakteristik statik adalah karakteristik yang harus 
diperhatikan apabila alat tersebut  digunakan untuk mengukur 
suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya 
berubah secara  lambat laun. Untuk itu perlu dilakukan 
perhitungan untuk mengetahui nilai karakteristik dari sensor 









Tabel 4.4  Data perhitungan karakteristik statik termokopel baut 
tipe k 
Termometer 





















10 10 10.26 10 10.75 10.26 0.000 0.490 0.260 0.000 
15 15 15.15 15 15.64 15.35667 -0.207 0.490 0.150 0.010 
20 20 20.04 20 20.53 20.45333 -0.413 0.490 0.040 0.002 
25 25 25.55 25 25.53 25.55 0.000 -0.020 0.550 0.022 
 








b. Akurasi : 
𝐴 = 1 − |
𝑌𝑛−𝑋𝑛
𝑌𝑛
|, dengan Yn = Pembacaan standar (I) dan 
Xn = Pembacaan alat (O) 
𝐴 = 1 − |0,009| 
    = 0,9910 
= 99,10% 
 
c. Error : 
𝑒 = 1 − 𝐴 
𝑒 = 1-99,10% 
𝑒 = 0,90% 
 
d. Histerisis 
𝐻(𝐼) = 𝑂(𝐼)𝐼↓ −  𝑂(𝐼)𝐼↑, 𝐻 ̂ = 𝐻(𝐼)𝑚𝑎𝑥 sehingga : 
















 Sehingga diperoleh nilai karakteristik statik dari sensor 
termokopel baut tipe K diantaranya : 
a. Range    : 10 oC – 25oC 
b. Span   : 15oC 
c. Resolusi  : 0,01 
d. Sensitifivitas (K) : 1,0193oC (Dari data pengujian) 
e. Histerisis  : 0,13 % 
f. Akurasi   : 99,10% 
g. Kesalahan (error)  : 0,90% 
 
 
Gambar 4.2 Grafik Histerisis 
 
4.3 Karakteristik Dinamik Sensor Termokopel Baut Tipe K 
 Karakteristik dinamik dari sebuah alat ukur menggambarkan 
perilakunya antara waktu yang terukur dengan perubahan nilai 
dan waktu ketika sebuah alat output mencapai nilai stabil. Nilai 
karakteristik dinamik dikutip dalam lembaran instrumen data 
hanya berlaku pada saat instrumen yang digunakan dalam kondisi 
lingkungan tertentu.   

































1. Instrument orde nol 
Pada Instrument orde nol, ketika ada perubahan input 
pengukuran, output akan bergerak cepat menuju nilai 
baru sehingga mendekati respon step. Berikut ini 
merupakan respon output orde nol 
 
Gambar 4.3 Respon orde nol[12] 
 
2. Instrument orde satu 
Pada instrument orde satu, saat ada perubahan step input 
pengukuran, output instrumen berubah secara gradual 
(tidak secara tiba-tiba seperti instrumen orde nol) dan 
membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi yang sama 
dengan nilai besaran yang diukur. Pada orde ini nilainya 








3. Instrument orde dua 
Pada instrument orde dua ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya rasio redaman, sensitivitas statik, dan 
frekuensi natural tak teredam. Redaman sangat 
mempengaruhi respon terhadap perubahan step input. 
Bentuk respon step besaran output o yang diperoleh 
bergantung pada nilai parameter rasio redaman.  
 
Gambar 4.5 Respon orde dua[12] 
 
 Termokopel baut tipe K termasuk instrument orde satu 
karena pada saat dilakukan pengukuran, nilai output yang 
dihasilkan membutuhkan waktu untuk mencapai besaran yang 
diinginkan dan dipengaruhi oleh nilai karakteristik statik. 
Persamaan dalam instrument orde satu : 
𝑞𝑜
𝑞𝑖






 K = Sensitivitas statik elemen pengukuran 
  =  konstanta waktu elemen pengukuran 
 
 Dari data pada tabel 4.2 diperoleh grafik pembacaan alat dan 






Gambar 4.6 Grafik pembacaan alat dan pembacaan standar suhu 
  
4.4 Pengambilan Data Monitoring Temperatur  
 Pada pengambilan data kondisi ini yaitu suhu awal tangki 
yang belum terisi apapun dan masih kosong adalah 27.37oC dan 
suhu awal campuran bioetanol dan premium sebelum diblending 
adalah 24.93oC.. Berikut ini merupakan hasil pengambilan data 
monitoring temperatur pada saat blending bioetanol dan premium 
metode 1 sampai 5, dimana data diambil setiap 30 detik. 
 
Tabel 4.5 Pengambilan data monitoring temperatur 
Metode Waktu 
Waktu 




















Tabel 4.5 Lanjutan  










































































(Per 30 Detik) 
Suhu 
(oC) 
4 8 Menit 
08:38:04 26.88 
08:38:34 26.88 
Rata-Rata 26.16  























 Tabel 4.5 merupakan hasil dari pengambilan data monitoring 
suhu saat blending selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit dan 
10 menit. Berikut ini merupakan grafik respon suhu terhadap 









Gambar 4.7 Grafik respon suhu terhadap waktu metode 1 
 
 
















































Gambar 4.9 Grafik respon suhu terhadap waktu metode 3 
 
 






























































































































Gambar 4.11 Grafik respon suhu terhadap waktu metode 5 
 
 Pada gambar diatas menunjukkan sebuah grafik temperatur 
terhadap waktu dengan menggunakan metode 1 sampai metode 5 
yaitu pengambilan data dilakukan pada saat blending selama 2 
menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit dan 10 menit. Pada grafik 
tersebut menunjukkan keadaan temperatur dari campuran 
bioetanol dan premium pada saat di blending selama 2, 4, 6, 8 dan 
10 menit dan data diambil setiap 30 detik.   
 Pada Grafik diatas menunjukkan keadaan dimana keadaan 
temperatur awal campuran bioetanol dan premium adalah berkisar 
24oC sampai 25oC . Kemudian pada saat di blending selama 6 
menit suhu mulai mengalami kenaikan. Semakin lama proses 
blending suhu semakin tinggi, blade motor DC yang berputar 
mengaduk campuran bioetanol dan premium pada tangki tertutup 
memampatkan udara dan bahan bakar sehingga mengakibatkan 
suhu fluida naik dan tinggi. Pada saat blending suhu naik juga 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana tangki blending tidak 
diberi selimut atau pelindung agar suhu tidak terpengaruh oleh 

























































































































TEMPERATUR TERHADAP WAKTU METODE 5
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Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas 
jumlah 
(waktu) 
std etanol koreksi std deviasi Ua1 Ua2 
2 15 16,77 -1,77 2,50315801 1,770 0,000 
4 15 19,21 -4,21 2,80666667 1,251579 0,791 
6 15 14,49 0,51 0,24984795 1,02191 0,505 
8 15 20,25 -5,25 2,12132034 0,885 0,384 
10 15 20,59 -5,59 1,96412579 0,791568 0,315 
  
 Tabel 4.6 merupakan hasil dari uji homogenitas pada 
eksperimen blending selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit 
dan 10 menit. 
 
4.5 Pembahasan 
 Tugas akhir yang berjudul sistem monitoring temperatur pada 
mini plant sistem blending bioetanol dan premium untuk 
mengetahui pengaruh suhu terhadap waktu pada saat blending. 
Menggunakan sensor termokopel baut tipe K sebagai alat ukur 
temperatur dan AD595 sebagai rangkaian pengkondisian sinyal. 
Kemudian pemrosesan sinyal menggunakan mikrokontroller 
Arduino Uno. 
Sebelum sensor ini digunakan perlu dilakukan kalibrasi 
untuk mengetahui performansi dari sensor tersebut. Kalibrasi 
sensor termokopel ini menggunakan Alat ukur standard yakni 
Thermometer Digital yang sudah terkalibrasi. Dilakukan pada 
range 10oC hingga 25oC. Kedua alat tersebut didinginkan dengan 
air es. Setelah dilakukan pengujian sensor yaitu dilakukan 
perhitungan kalibrasi.  Setelah dilakukan kalibrasi didapatkan 
hasil pengukuran temperatur pada alat standar dan alat uji. Dari 
hasil pembacaan alat standard dan alat yang dikalibrasi dapat 
dicari nilai ketidakpastian pengukuran temperatur dengan hasil 
Ua1 = 0,4983, Ua2 = 0.1162, Ub1 = 0.00025, Ub2 = -0,184 Uc = 
0,280162. Sehingga berdasarkan perhitungan ketidakpastian 
diperluas tersebut menghasilkan nilai Uexpand sebesar ± 
0,563472 dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel T-Student. 
Hasil dari perhitungan ketidakpastian tersebut akan menjadi 
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acuan dari sensor termokopel baut tipe K yang akan digunakan. 
Sensor tersebut memiliki karakteristik statik diantaranya resolusi 
sebesar 0.01, sensitivitas 1,0193oC dan akurasi sebesar 0.99. 
Monitoring temperatur menggunakan PC sebagai visualisasi 
data. Diantaranya menggunakan microsoft visual basic dan LCD 
16x2 sebagai display data dan Microsoft Excel sebagai 
penyimpanan database monitoring. Pengambilan data sistem 
monitoring pada blending bioetanol dan premium dilakukan 
sebanyak lima kali yaitu selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 
menit dan 10 menit dimana data diambil setiap 30 detik. Hasil 
data monitoring metode satu sampai lima bertujuan untuk 
membandingkan hasil dari kelima metode tersebut. Suhu yang 
dihasilkan pada campuran bioetanol dan premium yaitu berkisar 
24oC - 25oC, namun pada saat di blending selama 6 menit suhu 
mulai mengalami kenaikan. Semakin lama proses blending suhu 
semakin tinggi, blade motor DC yang berputar mengaduk 
campuran bioetanol dan premium pada tangki tertutup 
memampatkan udara dan bahan bakar sehingga mengakibatkan 
suhu udara naik dan tinggi. Pada saat blending suhu naik juga 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana tangki blending tidak 
diberi selimut atau pelindung agar suhu tidak terpengaruh oleh 
suhu udara luar. Dari blending bioetanol dan premium dengan 
perbandingan bioetanol 15% dan premium 95% didapatkan 
tingkat homogenitasnya yaitu koreksi terhadap waktu blending 2 
menit sebesar -1.771, 4 menit sebesar -4.21, 6 menit sebesar 0.51, 



















Halaman ini memang dikosongkan 
 
 





























































LAMPIRAN B  
(Listing Program di Mikrokontroller dan Microsoft Visual 
Studio 2013) 
 




#include <LiquidCrystal.h>  
int analogPin = 0,i;  
float adc,adc_total,adc_total_fix, suhu, volt;  
 
const int degreeSymbol = B11011111;  
const int chipSelect = 7; 
LiquidCrystal lcd(10, 9, 5, 4 , 3, 2);  
void setup(){ 
 // put your setup code here, to run once:  
Serial.begin(9600);  
lcd.begin(16, 2);  
lcd.setCursor(0,0);  
lcd.print("FEBY JESSICA");  
lcd.setCursor(0,1);  




  while (!Serial) { 
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only 
  } 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  // see if the card is present and can be initialized: 
  if (!SD.begin(chipSelect)) { 
    Serial.println("Card failed, or not present"); 
    // don't do anything more: 
    return; 
  } 
 
 








adc = analogRead(analogPin);  
adc_total = adc_total+adc;  
delay(0.04);  
}  
adc_total_fix = adc_total/50;  
volt = (adc_total_fix*5)/1023;  
suhu = volt*100;  
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 
  if (dataFile) { 
    dataFile.print(suhu); 
dataFile.write(degreeSymbol);  
dataFile.print("C");   //ke sdcard 
    dataFile.close(); 
    Serial.print("suhu=");   
    Serial.print(suhu, 2);   //Ke Visual studio 2k15 
  Serial.write(degreeSymbol);  
lcd.println("C");  
 
  (Serial.available()>0); 
lcd.setCursor(0,1);  






    } 
  else { 
    Serial.println("error opening datalog.txt"); //bila error 
  } 
} 
 






Public Class Form1 
    Private myPortlist As String() 
    Private baudlist As String() = {"300", "600", 
"1200", "2400", "4800", "9600"} 
    Private WithEvents myserial As New 
IO.Ports.SerialPort 
    Private timer, counter As Integer 
    Private conString As String = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=E:\Feby\Kuliah\Tugas Akhir\TA FEBY\Data 
Excel\Data MonSuhu.xlsx;Extended Properties = ""Excel 
12.0 Xml;HDR=YES""" 
    Private koneksi As 
System.Data.OleDb.OleDbConnection 
    Private perintah As System.Data.OleDb.OleDbCommand 
    Private recording As Boolean = False 
    Private suhu As Double 
 
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles MyBase.Load 
        findPort() 
        Label5.Text = Date.Now.ToShortDateString 
        Label4.Text = Date.Now.ToShortTimeString 
        If (myPortlist.Count >= 1) Then 
            ComboBox1.Items.AddRange(myPortlist) 
            ComboBox1.SelectedIndex = myPortlist.Count -1 
        End If 
 
        ComboBox2.Items.AddRange(baudlist) 
        ComboBox2.SelectedIndex = 5 
        Button5.Enabled = False 
 
 
        Button2.Enabled = False 
 
 
    End Sub 
    Sub findPort() 
        Dim i As Integer = 0 
        For Each myport As String In 
My.Computer.Ports.SerialPortNames 
            ReDim Preserve myPortlist(i) 
            myPortlist(i) = myport 
            i += i 
        Next 
 
    End Sub 
 
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender 
As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.Click 
        findPort() 
        ComboBox1.Items.Clear() 
        If (Not myPortlist Is Nothing) Then 
            ComboBox1.Items.AddRange(myPortlist) 
            ComboBox1.SelectedIndex = myPortlist.Count -1 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        If (Not myserial.IsOpen) Then 
            myserial.PortName = ComboBox1.Text 
            myserial.BaudRate = CInt(ComboBox2.Text) 
            Try 
                myserial.Open() 
 
            Catch ex As Exception 
                MsgBox(ex.Message) 
            End Try 
            If myserial.IsOpen Then 
                MsgBox("Opened") 
                Button1.Text = "DISCONNECTED" 
            End If 
        ElseIf myserial.IsOpen Then 
            myserial.Close() 
            If Not myserial.IsOpen Then 
                Button1.Text = "CONNECT" 
                MsgBox("Closed") 
            End If 
 
        End If 
 
    End Sub 
    Private Sub Timer1_Tick_1(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        timer += 1 
        Label6.Text = timer.ToString 
        Label5.Text = Date.Now.ToShortDateString 
        Label4.Text = Date.Now.ToShortTimeString 
        Dim per30 As Integer = timer Mod 30 
 
        If per30 = 0 Then 
            If recording = True Then 
                simpan_data(suhu.ToString) 
            End If 
        End If 
        Select Case ComboBox1.Text 
            Case "2 menit" 
                If timer = 120 Then 
                    stop_recording() 
                End If 
 
        End Select 
    End Sub 
Sub stop_recording() 
    Timer1.Stop() 
    koneksi.Close() 
    recording = False 
End Sub 
Private Sub myserial_dataReceive(sender As Object, e As 
IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) 
    Dim dataReceive As String = myserial.ReadLine 





Delegate Sub oper(ByVal [data] As String) 
Sub olahdata(ByVal dataIn As String) 
    counter += 1 
    RichTextBox1.AppendText(dataIn) 
        RichTextBox1.ScrollToCaret() 
        Dim strTnd As Integer = InStr(dataIn, "=") 
        If strTnd <> 0 Then 
            Dim pisahtls As String() = 
dataIn.Split("=") 
            suhu = CDbl(pisahtls(pisahtls.Length - 1)) 
            Chart1.ChartAreas(0).RecalculateAxesScale() 
            Try 
                
Chart1.Series("Series1").Points.AddXY(counter, suhu) 
 
            Catch ex As Exception 
 
            End Try 
        End If 
    End Sub 
 
Private Sub simpan_data(dataIn As String) 
    perintah = New OleDb.OleDbCommand 
    With perintah 
        .Connection = koneksi 
            .CommandText = "INSERT INTO [Sheet1$] 
([Tanggal], [Waktu], [Suhu]) VALUES ('" + 
Date.Now.ToShortDateString + "', '" + 
Date.Now.ToShortTimeString + "', '" + dataIn + "')" 
    End With 
    Try 
        perintah.ExecuteNonQuery() 
    Catch ex As Exception 
        MsgBox(ex.Message) 




Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button6.Click 
    AddHandler myserial.DataReceived, AddressOf 
myserial_dataReceive 
    Button5.Enabled = True 
    Button6.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button5.Click 
    RemoveHandler myserial.DataReceived, AddressOf 
myserial_dataReceive 
    Button5.Enabled = False 
    Button6.Enabled = True 
End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button2.Click 
        koneksi = New OleDbConnection 
        koneksi.ConnectionString = conString 
        Try 
            koneksi.Open() 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message) 
        End Try 
        recording = True 
        Timer1.Interval = 1000 
        Timer1.Start() 
        Button2.Enabled = False 
    End Sub 
    Private Sub ComboBox3_SelectedIndexChanged(sender 
As Object, e As EventArgs) Handles 
ComboBox3.SelectedIndexChanged 
        Button2.Enabled = True 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button3.Click 
        stop_recording() 
        Button3.Enabled = False 
        Button2.Enabled = True 
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LAMPIRAN B  
(Listing Program di Mikrokontroller dan Microsoft Visual 
Studio 2013) 
 




#include <LiquidCrystal.h>  
int analogPin = 0,i;  
float adc,adc_total,adc_total_fix, suhu, volt;  
 
const int degreeSymbol = B11011111;  
const int chipSelect = 7; 
LiquidCrystal lcd(10, 9, 5, 4 , 3, 2);  
void setup(){ 
 // put your setup code here, to run once:  
Serial.begin(9600);  
lcd.begin(16, 2);  
lcd.setCursor(0,0);  
lcd.print("FEBY JESSICA");  
lcd.setCursor(0,1);  




  while (!Serial) { 
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only 
  } 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  // see if the card is present and can be initialized: 
  if (!SD.begin(chipSelect)) { 
    Serial.println("Card failed, or not present"); 
    // don't do anything more: 
    return; 
  } 
 
 








adc = analogRead(analogPin);  
adc_total = adc_total+adc;  
delay(0.04);  
}  
adc_total_fix = adc_total/50;  
volt = (adc_total_fix*5)/1023;  
suhu = volt*100;  
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 
  if (dataFile) { 
    dataFile.print(suhu); 
dataFile.write(degreeSymbol);  
dataFile.print("C");   //ke sdcard 
    dataFile.close(); 
    Serial.print("suhu=");   
    Serial.print(suhu, 2);   //Ke Visual studio 2k15 
  Serial.write(degreeSymbol);  
lcd.println("C");  
 
  (Serial.available()>0); 
lcd.setCursor(0,1);  






    } 
  else { 
    Serial.println("error opening datalog.txt"); //bila error 
  } 
} 
 






Public Class Form1 
    Private myPortlist As String() 
    Private baudlist As String() = {"300", "600", 
"1200", "2400", "4800", "9600"} 
    Private WithEvents myserial As New 
IO.Ports.SerialPort 
    Private timer, counter As Integer 
    Private conString As String = 
"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=E:\Feby\Kuliah\Tugas Akhir\TA FEBY\Data 
Excel\Data MonSuhu.xlsx;Extended Properties = ""Excel 
12.0 Xml;HDR=YES""" 
    Private koneksi As 
System.Data.OleDb.OleDbConnection 
    Private perintah As System.Data.OleDb.OleDbCommand 
    Private recording As Boolean = False 
    Private suhu As Double 
 
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles MyBase.Load 
        findPort() 
        Label5.Text = Date.Now.ToShortDateString 
        Label4.Text = Date.Now.ToShortTimeString 
        If (myPortlist.Count >= 1) Then 
            ComboBox1.Items.AddRange(myPortlist) 
            ComboBox1.SelectedIndex = myPortlist.Count -1 
        End If 
 
        ComboBox2.Items.AddRange(baudlist) 
        ComboBox2.SelectedIndex = 5 
        Button5.Enabled = False 
 
 
        Button2.Enabled = False 
 
 
    End Sub 
    Sub findPort() 
        Dim i As Integer = 0 
        For Each myport As String In 
My.Computer.Ports.SerialPortNames 
            ReDim Preserve myPortlist(i) 
            myPortlist(i) = myport 
            i += i 
        Next 
 
    End Sub 
 
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(sender 
As Object, e As EventArgs) Handles ComboBox1.Click 
        findPort() 
        ComboBox1.Items.Clear() 
        If (Not myPortlist Is Nothing) Then 
            ComboBox1.Items.AddRange(myPortlist) 
            ComboBox1.SelectedIndex = myPortlist.Count -1 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button1.Click 
 
        If (Not myserial.IsOpen) Then 
            myserial.PortName = ComboBox1.Text 
            myserial.BaudRate = CInt(ComboBox2.Text) 
            Try 
                myserial.Open() 
 
            Catch ex As Exception 
                MsgBox(ex.Message) 
            End Try 
            If myserial.IsOpen Then 
                MsgBox("Opened") 
                Button1.Text = "DISCONNECTED" 
            End If 
        ElseIf myserial.IsOpen Then 
            myserial.Close() 
            If Not myserial.IsOpen Then 
                Button1.Text = "CONNECT" 
                MsgBox("Closed") 
            End If 
 
        End If 
 
    End Sub 
    Private Sub Timer1_Tick_1(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Timer1.Tick 
        timer += 1 
        Label6.Text = timer.ToString 
        Label5.Text = Date.Now.ToShortDateString 
        Label4.Text = Date.Now.ToShortTimeString 
        Dim per30 As Integer = timer Mod 30 
 
        If per30 = 0 Then 
            If recording = True Then 
                simpan_data(suhu.ToString) 
            End If 
        End If 
        Select Case ComboBox1.Text 
            Case "2 menit" 
                If timer = 120 Then 
                    stop_recording() 
                End If 
 
        End Select 
    End Sub 
Sub stop_recording() 
    Timer1.Stop() 
    koneksi.Close() 
    recording = False 
End Sub 
Private Sub myserial_dataReceive(sender As Object, e As 
IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) 
    Dim dataReceive As String = myserial.ReadLine 





Delegate Sub oper(ByVal [data] As String) 
Sub olahdata(ByVal dataIn As String) 
    counter += 1 
    RichTextBox1.AppendText(dataIn) 
        RichTextBox1.ScrollToCaret() 
        Dim strTnd As Integer = InStr(dataIn, "=") 
        If strTnd <> 0 Then 
            Dim pisahtls As String() = 
dataIn.Split("=") 
            suhu = CDbl(pisahtls(pisahtls.Length - 1)) 
            Chart1.ChartAreas(0).RecalculateAxesScale() 
            Try 
                
Chart1.Series("Series1").Points.AddXY(counter, suhu) 
 
            Catch ex As Exception 
 
            End Try 
        End If 
    End Sub 
 
Private Sub simpan_data(dataIn As String) 
    perintah = New OleDb.OleDbCommand 
    With perintah 
        .Connection = koneksi 
            .CommandText = "INSERT INTO [Sheet1$] 
([Tanggal], [Waktu], [Suhu]) VALUES ('" + 
Date.Now.ToShortDateString + "', '" + 
Date.Now.ToShortTimeString + "', '" + dataIn + "')" 
    End With 
    Try 
        perintah.ExecuteNonQuery() 
    Catch ex As Exception 
        MsgBox(ex.Message) 




Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button6.Click 
    AddHandler myserial.DataReceived, AddressOf 
myserial_dataReceive 
    Button5.Enabled = True 
    Button6.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button5.Click 
    RemoveHandler myserial.DataReceived, AddressOf 
myserial_dataReceive 
    Button5.Enabled = False 
    Button6.Enabled = True 
End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button2.Click 
        koneksi = New OleDbConnection 
        koneksi.ConnectionString = conString 
        Try 
            koneksi.Open() 
        Catch ex As Exception 
            MsgBox(ex.Message) 
        End Try 
        recording = True 
        Timer1.Interval = 1000 
        Timer1.Start() 
        Button2.Enabled = False 
    End Sub 
    Private Sub ComboBox3_SelectedIndexChanged(sender 
As Object, e As EventArgs) Handles 
ComboBox3.SelectedIndexChanged 
        Button2.Enabled = True 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As 
EventArgs) Handles Button3.Click 
        stop_recording() 
        Button3.Enabled = False 
        Button2.Enabled = True 
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BAB V 
PENUTUP  
5.1  Kesimpulan 
Telah dibuat alat eksperimen sistem monitoring temperatur 
pada mini plant sistem blending bioetanol dan dan dari kegiatan 
monitoring temperatur dapat  disimpulkan bahwa : 
 Telah dibuat alat eksperimen rancang bangun sistem 
monitoring temperatur pada sistem blending bioetanol 
dan premium dengan menggunakan sensor termokopel 
serta rangkaian AD595 sebagai penguat sinyal yang telah 
diintegrasikan dengan mikrokontroler arduino uno. 
 Dari hasil monitoring temperatur didapatkan hasil 
pengambilan data temperatur setiap 30 detik sebanyak 
lima kali metode pengambilan rata-rata temperaturnya 
selama 2 menit sebesar 24,70oC, 4 menit sebesar 25,31oC, 
6 menit 26,15oC, 8 menit 26,16oC dan 10 sebesar 26,41oC 
menit, sebelum monitoring temperatur dilakukan kalibrasi 
pada sensor dan didapatkan nilai ketidakpastian diperluas 
sebesar 0,563472. Nilai karakteristik statik dari sensor 
termokopel baut tipe K diantaranya Range sebesar 10 oC – 
25oC, Span sebesar 15oC, Resolusi sebesar 0,01, 
Sensitifivitas (K) sebesar 1,0193oC, Histerisis sebesar 
0,13 %, Akurasi  sebesar 99,10% dan Error sebesar 
0,90% 
 Pada saat di blending semakin lama proses blending rata-
rata suhu semakin tinggi. Pada saat blending suhu naik 
dipengaruhi oleh tangki tertutup yang memampatkan 
udara dan bahan bakar serta faktor lingkungan dimana 
tangki blending tidak diberi selimut atau pelindung agar 
suhu tidak terpengaruh oleh suhu udara luar. 
 
5.2  Rekomendasi 
Adapun saran yang disampaikan untuk melengkapi atau 
melanjutkan penelitian ini agar monitoring temperatur pada 
sistem blending bioetanol dan premium semakin sempurna, yaitu: 
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 Sebaiknya tangki diberi selimut atau pelindung tangki 
agar suhu tangki tidak terpengaruh oleh faktor suhu dari 
luar tangki. 
 Sebaiknya sensor termokopel diberi isolator agar suhu 
tetap stabil ketika monitoring temperatur saat proses 
blending 
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